РЕВИЗИЯ
Инженерных сетей 
По состоянию на 1 июня 2013 г.
Краснознамённая 3
1. Требуется замена водомерного узла Д 100,задвижки,труба Д100 оц.
2. Требуется замена  вентильных сборок Д25.
3. Требуется замена вентильных сборок Д15-
4. Требуется замена спускников Д 15.
Бойлер
1.Требуется замена 1 и 2 задвижек Д 100.
2.Требуется замена задвижки Д 80.
3.Требуется замена задвижки Д 50.
4.Требуется замена обратного клапана Д 50.
5.Требуется замена 2-ой ступени бойлера Д150

Комсомольский пр.17
Бойлер
1.Требуется замена задвижки Д80.
2.Требуется замена 1 и2  задвижек  Д100.
3.Требуется замена 2ой ступени бойлера.
ХГВС
Требуется замена сбросников Д15.

Комсомольский пр.15
КНЗ
Требуется поднятие трубопровода канализации Д100 в 1 п.
Бойлер
1.Требуется замена 1 и 2ой  задвижек Д100 .
Отопление
1.Требуется замена кранов шаровых Д20.
2.требуется замена кранов шаровых на спускниках  Д15.
ХГВС
1.Требуется замена вентилей Д25 на стояках .
2.Требуется замена вентилей на стояках  Д15.
3.Требуется замена спускников Д15.
